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Sammanfattning
Lundellska skolan a¨r en gymnasieskola i Uppsala, bela¨gen i utkanten av Uller˚aker. Fastighe-
ten fa¨rdigsta¨lldes a˚r 1986 och a¨r idag en verksamhet fo¨r ca 1150 studenter och 148 ansta¨llda.
Sedan a˚rsskiftet 2016/2017 fo¨rvaltas Lundellska skolan av Skolfastigheter AB, ett kommunalt
fastighetsbolag i Uppsala kommun. Skolfastigheter AB har som vision att erbjuda trygga och
h˚allbara la¨romiljo¨er och har i samr˚ad med STUNS Energi utformat ett projekt riktat till studen-
ter fo¨r att underso¨ka hur skolans energifo¨rbrukningen kan fo¨rba¨ttras. Da¨rav innefattar projektet
en energikartla¨ggning av Lundellska skolan varefter energieffektiviserade a˚tga¨rder tas fram och
en solcellsanla¨ggning dimensioneras. I samband med planer om byggnation av en matsal un-
derso¨ktes mo¨jligheterna till byggnadsintegrerande solceller fo¨r denna byggnader.
Skolan fo¨rbrukar i dagsla¨get under ett normal˚ar 894 MWh fja¨rrva¨rme och 580 MWh elkraft.
Genom att genomfo¨ra styrtekniska a˚tga¨rder fo¨r ventilation, belysning och komfortkyla samt
att byta nuvarande fo¨nster till energifo¨nster skulle skolans energifo¨rbrukning minska till 712
MWh, en energibesparing p˚a 764 MWh/˚ar. Med fo¨reslagna energieffektiviseringar f˚ar skolan en
specifik energifo¨rbrukning p˚a 86 kWh/m2Atemp vilket a¨r inom ramarna fo¨r Boverkets defini-
tion av en nybyggd lokal. Solcellsanla¨ggningen dimensionerades att matcha skolans elbehov och
samtidigt h˚alla nere a˚terbetalningstiden. Anla¨ggningen dimensionerades fo¨r att maximal elpro-
duktion skulle uppn˚as utan att extra avgifter som tillkommer vid sto¨rre anla¨ggningar skulle
uppst˚a. Den optimala storleken p˚a solcellsanla¨ggningen bedo¨mdes ha en total effekt p˚a 61 kWp.
Abstract
Lundellska skolan Skrapan is an upper secondary school located in the Uller˚aker district in
Uppsala, Sweden. The building was completed in 1986 and houses approximately 1150 students
and a staff of 148 members. Obtained by Skolfastigheter AB by the end of the year of 2016,
the company initiated a planning phase for a renovation. Together with STUNS (the founda-
tion for collaboration between Uppsala’s universities, enterprises and society) a project aimed at
assessing which efficiency measures would be best suited for implementation, considering sustai-
nability and affordability, was started. The main components being energy mapping, compiling
possible energy efficiency measures, creating a model of and simulating the building’s use of
energy, as well as suggesting an appropriately dimensioned photovoltaic system for the facility.
The field of building integrated photovoltaic systems (BIPV) was examined to be able to pre-
sent a perspective of the possibilities other than a roof based building applied system, should
Skolfastigheter AB plan to construct a new school dining hall.
The building’s total energy consumption consisted of 894 MWh in district heating and 580
MWh from use of electricity. By introducing lighting-, ventilation- and comfort cooling control
systems, as well as replacing old windows, the buildings energy consumption could be reduced
to 712 MWh, a reduction of 764 MWh/year. Which would bring the building below the requi-
rements the Swedish national board of housing and planning (boverket) has set as a standard
for newly constructed buildings. The scale of the photovoltaic system was based upon two pa-
rameters, matching the building’s needs while at the same time keeping the payback period
as short as possible. The optimal solution was found to be spreading the photovoltaic system
across three available south sloping roofs would, accruing a total effect of 61 kWp.
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1 Inledning
Enligt statistik fr˚an Energimyndigheten stod sektorn bosta¨der och service fo¨r ca 40 % av Sveriges
totala energianva¨ndning a˚r 2014 (Energimyndigheten 2017b). Att sa¨nka energianva¨ndningen
inom denna sektor a¨r da¨rfo¨r avgo¨rande fo¨r att sa¨nka Sveriges totala energibehov. Info¨r stundande
renovering av Lundellska skolan underso¨ktes mo¨jligheterna att energieffektivisera byggnaden
samt potentialen fo¨r att installera en solcellsanla¨ggning.
1.1 Bakgrund
Lundellska skolan Skrapan a¨r en gymnasieskola i Uppsala, bela¨gen na¨ra Kungsa¨ngsbron i utkan-
ten av Uller˚aker. Byggnaden fa¨rdigsta¨lldes a˚r 1986 och lokalerna utgo¨rs av undervisningssalar,
laborationssalar, kontor och uppeh˚allsrum. Dessa brukas av ungefa¨r 1150 studenter och 148
tja¨nster (Lundin 2017). I byggnaden bedrivs endast undervisning, vilket inneba¨r att lokalerna
st˚ar tomma na¨r skolverksamheten har uppeh˚all. Skolbyggnadens huvudbyggnad har ingen egen
gymnastiksal eller matsal.
Vid a˚rsskiftet 2016/2017 o¨vertog Skolfastigheter AB fastigheten vilka har som avsikt att re-
novera skolan fo¨r att bland annat uppn˚a en mer h˚allbar energifo¨rbrukning. Vidare finns planer
om att bygga ny matsal och idrottshall till gymnasieskolan. Skolfastigheter AB a¨r ett kommu-
nalt fastighetsbolag i Uppsala kommun som bildades a˚r 2013 och a¨ger runt 140 av Uppsalas
undervisningslokaler. Skolfastigheter AB skriver p˚a sin hemsida att de har som vision att bli
”ba¨st i klassen p˚a trygga och h˚allbara la¨rmiljo¨er” (Skolfastighter AB 2017). Skolans energi-
anva¨ndning a¨r efter normal˚arskorrigering 894 MWh fja¨rrva¨rme samt 580 MWh elkraft fo¨r a˚r
2016. Lundellska skolan har i dagsla¨get en specifik energianva¨ndning p˚a 168,7 kWh/m2Atemp
och a˚r1. Enligt Boverkets byggregler ska en nybyggd lokals specifika energianva¨ndning vara
mindre a¨n 90 kWh/m2Atemp och a˚r (Boverket 2016).
Skolfastigheter AB a¨r medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), en samarbetsor-
ganisation som jobbar fo¨r ett mer h˚allbart samha¨lle genom att certifiera fastigheter, bland
annat genom sitt Green Building Certificate, (Sweden Green Building Council 2017b). Fo¨r att
f˚a anso¨ka om Green Building Certificate m˚aste fastighetens energianva¨ndning minska med 25
% ja¨mfo¨rt med ett referens˚ar som resultat av energieffektiviserande a˚tga¨rder (Sweden Green
Building Council 2017a).
1.2 Syfte
Projektets huvudsyfte a¨r att presentera ett energieffektiviserande a˚tga¨rdspaket. A˚tga¨rdspaketet
ska bygga p˚a en energikartla¨ggning som go¨rs under projektets g˚ang och ska bland annat inneh˚alla
fo¨rslag p˚a en la¨mpligt dimensionerad solcellsanla¨ggning. A˚tga¨rdspaketet ska a¨ven inneh˚alla en
kostnadskalkyl o¨ver a˚terbetalningstid och total investeringskostnad.
1.3 Fr˚agesta¨llningar
• Vilka la¨mpliga energieffektiviserande a˚tga¨rder skulle kunna genomfo¨ras?
• Vilka dimensioner p˚a en solcellsanla¨ggning skulle vara optimala i ett energi- och kostnads-
perspektiv?
• Finns det mo¨jlighet att anso¨ka om miljo¨certifikat efter genomfo¨rd renovering?
1Inva¨ndig area av byggnaden som va¨rms upp till mer a¨n 10 ◦C (Abel m. fl. 2016)
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2 Metod
I arbetsg˚angen kartlades fo¨rst energifo¨rbrukningen, da¨refter effektiviserades skolan och till sist
dimensionerades solcellsanla¨ggningen. Metodiken som anva¨ndes fo¨r energieffektiviseringen av
byggnaden var Totalmetodiken, en metod framtagen av BELOK (besta¨llargruppen fo¨r lokaler)
i syfte att kunna bedo¨ma lo¨nsamheten av olika energieffektiviserande a˚tga¨rder fo¨r byggnader.
Metoden bygger p˚a att fo¨rst systematiskt energikartla¨gga fastigheten varefter man underso¨ker
ta¨nkbara energi˚atga¨rders investeringskostnader och a˚rliga kostnadsbesparingar. En central del
a¨r att kvalite´n och funktionen hos byggnaden bo¨r bevaras eller fo¨rba¨ttras d˚a det framfo¨rallt ro¨r
sig om effektiviserande a˚tga¨rder. (Abel m. fl. 2016).
2.1 Datainsamling
Information om skolans klimatskal erho¨lls fr˚an ritningarna o¨ver fastigheten som utfa¨rdades av
Uppsalas landsting. Information om fastighetens storlek och klimatskal har utla¨sts ur dessa.
En energideklaration fr˚an a˚r 2009 laddades ner fr˚an Boverkets hemsida och anva¨ndes fo¨r att
validera de resultat som simuleringarna gav.
En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) fr˚an 2016 erho¨lls fr˚an Skolfastigheter AB tillsam-
mans med skolans elektriska energifo¨rbrukning. OVK:n anva¨ndes i kombination med utfo¨rda
ma¨tningar fo¨r att bera¨kna ventilationens temperaturverkningsgrad. Den elektriska energifo¨rbruk-
ningen anva¨ndes fo¨r att kalibrera de resultat som modellen gav. Fastighetens totala fja¨rrva¨rme-
anva¨ndning, inklusive na¨rliggande radhus med studentbosta¨der som drar sin fja¨rrva¨rme fr˚an
skolan, erho¨lls fr˚an Vattenfalls hemsida under ”Mina sidor” p˚a kommunens inloggning. Vid
bera¨kningar fo¨r hur stor del av den totala fja¨rrva¨rmeanva¨ndningen som nyttjades av intillig-
gande radhus gjordes grova bera¨kningar med ha¨nsyn till totala bostadsytan eftersom s˚adan
information saknades.
Beso¨k p˚a skolan genomfo¨rdes vid flera tillfa¨llen under perioden mars - maj. Data som sam-
lades in fr˚an skolan var information om olika typer av tekniska system, ma¨rkeffekter p˚a olika
maskiner, vilken typ av belysning som fanns, samt observationer om skolans inomhusklimat. En
va¨rmekamera anva¨ndes fo¨r att se hur energiflo¨den ro¨r sig genom klimatskalet. Na¨rliggande tra¨ds
position i fo¨rh˚allande till skolan ma¨ttes ut och deras ho¨jd uppskattades. Ma¨tningar gjordes a¨ven
fo¨r att verifiera takets storlek d˚a ritningar fo¨r detta saknades. Klimatdata fo¨r solcellsdimensio-
neringen samlades in genom att kontakta Institutionen fo¨r va¨xtproduktionsekologi p˚a Sveriges
Lantbruksuniversitet som bifogade data fr˚an Ultuna va¨derstation.
En litteraturstudie gjordes fo¨r att underso¨ka marknaden av byggnadsintegrerade solcellslo¨sningar
och mo¨jligheterna fo¨r Skolfastigheter AB att anva¨nda denna teknik i samband med renovering
eller konstruktionen av ny matsal.
2.2 Antaganden och avgra¨nsningar
Projektet har begra¨nsats till huvudbyggnaden. Det inneba¨r att skolans gymnastiksal, bela¨gen i
na¨rheten, och den planerade matsalen inte ing˚ar i bera¨kningarna. Fo¨r modelleringen av skolans
va¨rmebalans, elfo¨rbrukning samt i dimensionering av solcellsanla¨ggningen har vissa antaganden
och begra¨nsningar gjorts.
Skolans va¨rmebalans har endast simulerats fo¨r a˚r 2016 d˚a det fo¨r detta a˚r fanns tillga¨nglig
fo¨rbrukningsdata av fja¨rrva¨rme att validera mot. Skolbyggnadens va¨rmekapacitet togs fram
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med modellanpassning d˚a alternativa metoder hade varit fo¨r arbetskra¨vande fo¨r projektets ra-
mar. I delsystemet fo¨r transmissionsfo¨rlusterna antogs va¨rmefo¨rlusten genom golvet ske via en
temperaturgradient motsvarande skillnaden mellan inom- och utomhustemperatur. Detta a¨r en
fo¨renkling d˚a markens temperatur kan avvika fr˚an r˚adande utomhustemperatur. I modelleringen
av ventilationsfo¨rlusten exkluderas faktumet att utomhusluft la¨cker in och ut genom klimatska-
let, n˚agot som kallas oavsiktlig ventilation. Fo¨r den totala ventilationsfo¨rlusten applicerades den
uppma¨tta temperaturverkningsgraden p˚a ett av ventilationsaggregaten p˚a samtliga aggregat.
Vad ga¨ller intern genererad va¨rme antogs bidraget fr˚an elektriska apparater vara fo¨rsumbart.
Da¨remot modelleras va¨rmetillskott fr˚an belysningen.
Lundellska skolans takyta bera¨knades utifr˚an husets bottenarea och ho¨jdm˚att fr˚an ritningar
samt utva¨ndiga ma¨tningar. Utifr˚an detta togs en mo¨jlig yta fo¨r solceller fram. Ytterligare en
avgra¨nsning som gjorts fo¨r solcellsanla¨ggningen a¨r att inte ra¨kna med bytet av va¨xelriktare
som vanligen sker efter ca 15 a˚r (Lindahl 2016). Priserna i rapporten a¨r genomsnittspriser vid
installation av anla¨ggningen och tar d˚a inte ha¨nsyn till de olika delarnas livsla¨ngd.
Elfo¨rbrukningen antogs vara oberoende av temperatur och graddagskorrigerades da¨rfo¨r inte.
Fo¨r att modellera byggnadens elfo¨rbrukning gjordes ett antal antaganden fo¨r att simplifiera
modellen. En viktig parameter fo¨r modelleringen a¨r vilken tid som skolan anva¨nds, det vill sa¨ga
na¨r och hur la¨nge elever och personal vistas i byggnaden. Det antogs att eleverna var p˚a plats
vardagar 08:00 - 16:00 och personal 08:00 - 18:00.
Alla ekonomiska bera¨kningar i rapporten har gjorts exklusive moms. Eftersom att Skolfastighe-
ter AB a¨r ett kommunalt bolag som endast hyr ut Lundellska skolan till kommunala verksam-
heter har de ra¨tten att f˚a tillbaka betalad moms p˚a alla investeringar i fastigheten (Ardakani
2017).
2.3 Elpris
Elpriset bera¨knades timvis fo¨r ett a˚r med data ifr˚an a˚r 2016. De kostnader som ing˚ar i elpriset a¨r
spotpris, elskatt, elcertifikat, elna¨tsavgift samt spotpris-p˚aslag. Spotpriset a¨r ett ro¨rligt pris som
besta¨ms av NordPool (NordPool 2017). Elskatten a¨r en fast skatt som ligger p˚a 29,5 o¨re/kWh
(Skatteverket 2017). A¨ven spotpris-p˚aslagen a¨r en fast avgift som bera¨knas till 3 o¨re/kWh
(Vattenfall AB). Elcertifikats funktion a¨r att den som producerar egen fo¨rnybar el tilldelas ett
elcertifikat per producerad MWh fr˚an staten, detta kan sa¨ljas som en extra inkomst. Kvot-
pliktiga2 m˚aste ko¨pa elcertifikat motsvarande en viss kvot om sin egen elanva¨ndning. Kvoten
o¨kar varje a˚r och a¨r 24,7 % a˚r 2017 (Energimyndigheten 2016). Bixia har gjort en prognos da¨r
de menar att spotpriset kommer att o¨ka fr˚an dagens niv˚aer till 35 o¨re/kWh a˚r 2035 (Bixia 2016).
Elna¨tsavgiftavtalet Uppsala kommun har med Vattenfall inneh˚aller fast avgift p˚a 365 kr/m˚anad,
m˚anadseffektavgift p˚a 40 kr/kW, o¨verfo¨ringsavgift ho¨gpristid fo¨r 52,4 o¨re/kWh samt o¨verfo¨rings-
avgift l˚agpristid fo¨r 14 o¨re/kWh. Ho¨gpristid sker mellan 06-22 vardag i november till mars. All
annan tid a¨r l˚agpristid.
2Elleveranto¨rer, elanva¨ndare som anva¨nder o¨ver 60 MWh elkraft som de sja¨lva producerat, elanva¨ndare
som importerar eller ko¨per elkraft p˚a den nordiska elbo¨rsen samt elintensiva industrier som har registrerats av
Energimyndigheten
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2.4 Modellering va¨rmesystem
Fo¨r att simulera skolans va¨rmesystem fo¨re och efter de energieffektiviserande a˚tga¨rderna anva¨n-
des en egen modell av byggnadens va¨rmebalans. Modellen sta¨lldes upp i Simulink, en program-
vara som a¨r integrerad med Matlab och som anva¨nds fo¨r att modellera och simulera dynamiska
system. Fo¨r b˚ada Simulinkmodellernas integrerande delar anva¨ndes lo¨sningsekvationen ODE3,
vilket a¨r tredje ordningens Runge-Kuttametod.
Va¨rmebalansen tar ha¨nsyn till va¨rmen som bortfo¨rs respektive tillfo¨rs byggnaden. Fo¨r den
bortfo¨rda va¨rmen beaktas transmissions- och ventilationsfo¨rluster. Byggnaden tillfo¨rs va¨rme
genom intern genererad va¨rme, solinstr˚alning och fja¨rrva¨rmetillfo¨rsel (Warfvinge och Dahlblom
2010). Modellen tar ha¨nsyn till samtliga tre delar fo¨r va¨rmetillfo¨rseln. Varje del i va¨rmebalansen
representeras av ett delsystem, se figur 1. Inparametrar till modellen a¨r utomhustemperaturen,
direkt solinstr˚alning fo¨r Uppsala a˚r 2016 samt verksamhetens drifttider ”Workinghours” (Sve-
by 2017). Verksamhetens drifttider definieras som 9 timmar per veckodag, mellan kl 8-17, da¨r
helgdagar och sommarledighet under juli tas ha¨nsyn till (Appelst˚al, Falk, Gustafsson, Hedlund
m. fl. 2017). Modellen utgo¨r ett a˚terkopplat system da¨r va¨rmeenergin varje timme divideras
med byggnadens termiska massa som ger inomhustemperaturen p˚a timbasis vilken i sin tur a¨r
en inparameter till tv˚a av delsystemen.
Den totala transmissionsfo¨rlusten a¨r summan av va¨rmefo¨rlusten genom varje byggnadsdel i
klimatskalet (golv, vindsbja¨lklag, va¨ggar, fo¨nster etc). Hur stor va¨rmefo¨rlusten blir fo¨r en bygg-
nadsdel avgo¨rs av dess va¨rmegenomg˚angskoefficient (U-va¨rde), area och temperaturskillnaden
mellan ute- och inomhustemperatur. Ventilationsfo¨rlusten svarar mot luftva¨rmarnas fo¨rbrukade
va¨rmeeffekt vid uppva¨rmning av uteluften till tilluftstemperatur. Modelleringen av den totala
ventilationfo¨rlusten bygger i huvudsak p˚a varje ventilationsaggregats tilluftsflo¨de ha¨mtad fr˚an
OVK:n och temperaturverkningsgrad. En egen ma¨tning p˚a ett av ventilationsaggregaten gav
temperaturverkningsgrad p˚a tilluften vilken har applicerats p˚a samtliga aggregat. Den uppma¨tta
temperaturverkningsgraden var 82% Det internt generade va¨rmetillskottet fr˚an belysning och
ma¨nniskor simuleras i ett eget delsystem. I detta delsystem simuleras a¨ven va¨rmen som tillfo¨rs
skolan via solinstr˚alningen. Ytterligare ett delsystem sattes upp fo¨r fja¨rrva¨rmefo¨rbrukningen.
Det modelleras att fja¨rrva¨rmeanva¨ndning endast sker na¨r inomhustemperaturen a¨r la¨gre a¨n
21 ◦C (Appelst˚al, Falk, Gustafson m. fl. 2017). Den totala fja¨rrva¨rmefo¨rbrukningen f˚as via en
fo¨rsta¨rkning med faktorn 1,1 d˚a varmvattenberedningen stod fo¨r 10 % av den totala fja¨rrva¨rme-
fo¨rbrukningen a˚r 2016 (Appelst˚al, Falk, Gustafsson, Hedlund m. fl. 2017). Fo¨r att validera mo-
dellen ja¨mfo¨rdes simulerad fja¨rrva¨rmefo¨rbrukning med faktisk fo¨rbrukning fo¨r 2016. Vidare
gjordes en ka¨nslighets-analys fo¨r att underso¨ka hur modellen p˚averkas av dess olika ing˚aende
parametrar (Appelst˚al, Falk, Gustafson m. fl. 2017).
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Figur 1: Modell o¨ver va¨rmebalansen (Appelst˚al, Falk, Gustafson m. fl. 2017).
2.5 Modellering av elfo¨rbrukning
Fo¨r modellering av byggnadens elektriska system identifierades sex olika kategorier som ans˚ags
ha betydande inverkan p˚a byggnadens elfo¨rbrukning. De bestod av ventilationsaggregat, be-
lysning, datorer, komfortkyla, pumpar och o¨vrig fo¨rbrukning. Vitalt fo¨r modelleringen var
ma¨rkeffekten fo¨r de olika komponenterna samt drifttid. Modellen simuleras timvis och ger
da¨rmed byggnadens timvisa effektanva¨ndning, denna integreras sedan o¨ver ett utvalt tidsin-
tervall, fo¨r att f˚a ut timvis energifo¨rbrukning. Andra parametrar som modellen tar ha¨nsyn till
a¨r solinstr˚alning och inomhustemperatur. Syftet med modellen a¨r att med givna parametrar
kunna kartla¨gga den elektriska energifo¨rbrukningen under ett genomsnitts˚ar. Modellen byggdes
sedan upp och simulerades i Simulink. Fr˚an simulering erho¨lls timbaserad elektrisk effekt och
energi.
Fo¨r att validera modellen ja¨mfo¨rdes det simulerade resultatet med faktisk fo¨rbrukningsdata
som erho¨lls fr˚an Skolfastigheter AB. Om det simulerade resultatet avviker med mindre a¨n 10 %
fr˚an det faktiska va¨rdet kan modellen anses vara p˚alitlig (Abel m. fl. 2016). Modellen kan ses i
figur 2, da¨r syns sex olika delsystem som hanterar de olika kategorierna som na¨mns ovan.
Figur 2: Modell o¨ver skolans elektriska system (Appelst˚al, Falk, Gustafson m. fl. 2017).
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2.6 Solcellsdimensionering
Dimensioneringen av solcellsanla¨ggningen bestod av tv˚a delmoment, simuleringar av olika sce-
narier och lo¨nsamhetskalkyler. Programvaran PVsyst valdes p˚a grund av att det a¨r en etablerad
programvara och anva¨nds fo¨r komplicerade simuleringar av solcellsanla¨ggningar. Lo¨nsamhets-
kalkylerna fo¨r respektive scenarier gjordes med hja¨lp av programvaran MATLAB.
2.6.1 Simulering av olika scenarier
Solcellers elproduktion p˚averkas av faktorer som solinstr˚alning, temperatur och la¨ge. Dessa para-
metrar l˚ag till grund fo¨r simuleringarna i PVsyst. Klimatdata anva¨ndes i form av ett medelva¨rde
av m˚anadsmedelsolinstr˚alning och m˚anadsmedeltemperatur insamlat mellan a˚ren 1963 och 2014,
fr˚an en va¨derstation i Ultuna, Uppsala. De tak som ans˚ags relevanta fo¨r simuleringarna var
byggnadens tre so¨derriktade tak eftersom maximal solinstr˚alning ges inom ett azimutintervall
p˚a ±30◦ (Lingfors och Wide´n 2014). Alla tre tak har en lutning p˚a 22 ◦ och en azimut p˚a ±7.5◦
(Landstinget 1999), dessa va¨rden angavs fo¨r modulinstallationerna d˚a de antogs monteras direkt
p˚a taken. I simuleringarna anva¨ndes moduler med en effekt p˚a 320 Wp
3 fr˚an fo¨retaget Jinko So-
lar och va¨xelriktare fr˚an SolarEdge p˚a grund av att dessa anva¨nds i Vattenfall AB:s prisfo¨rslag
(Vattenfall AB 2017). I PVsyst byggdes en 3D-modell av skolan utifr˚an byggnadsritningar samt
de uppma¨tta tra¨den, se figur 3. Modellen anva¨ndes fo¨r att bera¨kna skuggningsfo¨rlusterna hos
systemet. Totalt utfo¨rdes sex olika simuleringar da¨r ma¨ngden installerad effekt och skuggning
a¨ndrades.
2.6.2 Ekonomiska bera¨kningar
Figur 3: Skuggningsmodell av Lundell-
ska skolan i PVsyst (Stoltz 2017)
Fo¨r att go¨ra lo¨nsamhetskalkyler anva¨ndes MATLAB,
en programvara och programeringsspr˚ak som anva¨nds
fra¨mst fo¨r matematiska och tekniska bera¨kningar.
De tre olika parametrarna som bera¨knades var
a˚terbetalningstid, a˚rlig besparing och egenta¨ckningsgrad.
Det anses vara mer ekonomiskt gynnsamt att matcha
elproduktionen med lastprofilen. Detta p˚a grund av att
en anva¨ndare betalar ett ho¨gre pris fo¨r ko¨pt elkraft a¨n
vad som f˚as vid fo¨rsa¨ljning. Inparametrarna i systemet
var elproduktionen fr˚an PVsyst, lastprofilen och diverse
kostnader s˚a som elpriset, elcertifikatspriset och kost-
nad per installerad watt. En faktor som togs ha¨nsyn
till var det nuvarande certifikatsystemet. En anla¨ggning
blir kvotpliktig ifall den har en installerad effekt p˚a 50
kWp och fastigheten anva¨nder mer a¨n 60 MWh egen-
producerad elkraft (SFS 2011:1200 ). I relation till and-
ra kostnader kan elcertifikatens kostnad anses vara re-
lativt l˚ag, men det kan vara va¨rt att ta i akt ifall en anla¨ggning ligger precis p˚a gra¨nsen till
kraven.
3Effekten som produceras vid en solinstr˚alning 1000 W/m2, en celltemperatur p˚a 25◦C och en luftmassa p˚a
1.5 (AM1.5).
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3 Resultat
3.1 Energikartla¨ggning
Inventeringen av skolans klimatskal, va¨rme- och ventilationssystem samt elektriska utrustning
gav fo¨rutom ett underlag till de framtagna energibesparande a˚tga¨rderna en va¨rmebalans.
3.1.1 Klimatskal
Informationen om klimatskalets uppbyggnad, fr˚an relationsritningarna, resulterade i U-va¨rden
och en areafo¨rdelning som visas i tabell 1. Skolan har totalt ca 420 fo¨nster, ett bibliotek med
stora fo¨nsterpartier samt glasdo¨rrar, samtliga 2-glasfo¨nster och som antagits ha samma U-va¨rde.
Byggnaden har en ouppva¨rmd vind vilket betyder att va¨rmela¨ckaget sker via vindsbja¨lklaget.
Va¨ggarna har en stomme av BTG, en typ av la¨ttbetong, som a¨ven golvet fra¨mst a¨r uppbyggt
av (Landstinget 1986).
Tabell 1: Byggnadsdelarnas egenskaper (Appelst˚al, Falk, Gustafsson, Hedlund m. fl. 2017)
Byggnadsdel Area [m2] Va¨rmegenomg˚angskoefficient, U [W/m2K]
Va¨ggar 2440 0,149
Do¨rrar 10 2,800
Fo¨nster 660 2,800
Vindsbja¨lklag 1780 0,195
Ka¨llargolv 1960 0,640
Inom transmissionsfo¨rlusterna st˚ar fo¨nstren fo¨r den sto¨rsta andelen och motsvarar 31 % av skol-
byggnadens totala va¨rmefo¨rlust, se figur 5. Det ho¨ga U-va¨rdet hos fo¨nsterna medfo¨r ma¨rkbara
va¨rmefo¨rluster genom klimatskalet, n˚agot som va¨rmefotografering av bibliotekets fo¨nsterpartier
kunde p˚avisa, se figur 4.
3.1.2 Va¨rme och ventilation
Figur 4: Va¨rmefotografi av Lundellska skolans
bibliotek (Klockare, 2017)
Skolan va¨rms upp av fja¨rrva¨rme fr˚an Vatten-
fall AB via ett vattenburet radiatorsystem.
Ventilationssystemet a¨r av typen FTX vil-
ken inneba¨r att ventilationsaggregaten har
till- och fr˚anluftsfla¨ktar samt va¨rmeva¨xlare
som i detta fall a¨r roterande. P˚a det
sa¨ttet sker va¨rme˚atervinning av den varma
fr˚anluften. Va¨rme˚atervinningens temperatur-
verkningsgrad har uppma¨tts till 82 % fo¨r
tilluften och 81 % fo¨r fr˚anluften, p˚a ett av ven-
tilationsaggregaten (Appelst˚al, Falk, Gustafs-
son, Hedlund m. fl. 2017). Den tidkanal som
en g˚ang i tiden styrde ventilationen via pro-
grammerade drifttimmar fo¨r respektive venti-
lationsaggregat a¨r riven. I dag sker styrningen
av ventilationen manuellt och ventilationen a¨r ig˚ang dygnet runt. Da¨rfo¨r anva¨nds ventilationen
lika mycket under sommarhalv˚aret som under resten av a˚ret.
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3.1.3 Va¨rmebalans
Lundellska skolans va¨rmebalans bestod av en total va¨rmefo¨rlust p˚a 1254 MWh och ett va¨rme-
tillskott p˚a 1328 MWh vid simulering av a˚ret 2016. Va¨rmefo¨rlustens fo¨rdelning, mellan venti-
lationsfo¨rlust och transmissionsfo¨rluster specifikt fo¨r olika delar i klimatskalet, visas i figur 5.
Ha¨r presenteras a¨ven skolans va¨rmetillskott uppdelat i fja¨rrva¨rmetillfo¨rsel och internt genererad
va¨rme. Det kan konstateras att av va¨rmefo¨rlusten st˚ar ventilationen och fo¨nstren fo¨r de sto¨rsta
delarna.
Figur 5: Lundellska skolans simulerade va¨rmebalans a˚r 2016 innefattar en total va¨rmefo¨rlust p˚a
1254 MWh och ett va¨rmetillskott p˚a 1328 MWh.
Fja¨rrva¨rmefo¨rbrukningen simulerades fo¨r a˚r 2016 via modellen av skolans va¨rmebalans. Genom
databehandling av timdata erho¨lls m˚anadsvis fja¨rrva¨rmefo¨rbrukning, se figur 6. De simulerade
va¨rdena ja¨mfo¨rdes med den verkliga fja¨rrva¨rmefo¨rbrukningen fo¨r skolan under a˚r 2016 fo¨r att
validera modellen, se figur 6. Den totala simulerade fja¨rrva¨rmefo¨rbrukningen var 780 MWh
ra¨knat fo¨r 2016, en skillnad p˚a 4 % ja¨mfo¨rt med verklig fja¨rrva¨rmefo¨rbrukning fo¨r samma a˚r.
Ka¨nslighetsanalysen visade att husets termiska massa a¨r den parameter som har sto¨rst p˚averkan
p˚a resultatet (Appelst˚al, Falk, Gustafson m. fl. 2017).
Figur 6: Validering av den simulerade fja¨rrva¨rmefo¨rbrukning fo¨r a˚r 2016.
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3.1.4 Elfo¨rbrukning
Vid kartla¨ggningen av skolans elfo¨rbrukning identifierades ma¨rkeffekter och driftimmar fo¨r ven-
tilationsaggregat, belysning, datorer, komfortkyla, pumpar och o¨vrigt. Belysningen bestod till
sto¨rsta del av LED-lampor och lysro¨r men a¨ven av enstaka glo¨dlampor. Belysningen styrdes
tidigare via en tidkanal men efter att styrcentralen revs st˚ar belysningen nu p˚a dygnet runt.
Den totala installerade effekten fo¨r belysningen a¨r 56 kW (Appelst˚al, Falk, Gustafsson, Hedlund
m. fl. 2017).
Lundellska skolan har 8 stycken elektriska kylningsaggregat. Tre av dessa aggregat st˚ar p˚a dygnet
runt
Figur 7: Lundellska skolans simulerade
elfo¨rbrukning a˚r 2016 var 620 MWh
medan resterande endast a¨r p˚aslagna na¨r in-
omhustemperaturen o¨verstiger 21 ◦C (Ap-
pelst˚al, Falk, Gustafson m. fl. 2017).
Den simulerade elanva¨ndningen blev 620
MWh och var fo¨rdelad enligt figur 7. Ja¨mfo¨rt
med den verkliga fo¨rbrukningen var den si-
mulerade 6 % ho¨gre (Appelst˚al, Falk, Gustaf-
son m. fl. 2017). Simuleringen visade att be-
lysningen och ventilationen fo¨rbrukade mest
elkraft. En genomfo¨rd ka¨nslighetsanalys be-
kra¨ftade detta d˚a drifttiderna fo¨r ventilation
och belysning samt olika antaganden fo¨r da-
torer hade sto¨rst inverkan p˚a modellen (Ap-
pelst˚al, Falk, Gustafson m. fl. 2017).
3.2 Energieffektivisering
Avgo¨rande fo¨r ventilationens va¨rmefo¨rlust a¨r va¨rme˚atervinningens temperaturverkningsgrad
vilken i dagens situation anses vara bra enligt ma¨tningen p˚a ett av ventilationsaggregaten.
Temperaturverkningsgraden 82 % fo¨r tilluften och 81 % fo¨r fr˚anluften, fo¨r ett av ventilations-
aggregaten, inneba¨r en va¨ldimensionerad va¨rme˚atervinning. Detta d˚a tilluften och fr˚anluften i
stort sett uppn˚ar samma temperaturverkningsgrad vilken i sig a¨r ho¨g. Laborativa ma¨tningar
p˚a temperaturverkningsgraden fo¨r roterande va¨rmeva¨xlare har uppn˚atts till 85 % (Warfvinge
och Dahlblom, 2010). Att uppdatera de roterande va¨rmeva¨xlarna bedo¨ms da¨rfo¨r inte som en
lo¨nsam a˚tga¨rd.
En investering av tidkanalen fo¨r ventilationen a¨r da¨remot en lo¨nsam energieffektiviserande
a˚tga¨rd, b˚ade ur va¨rme- och elektricitetssynpunkt. Ha¨r avses en tidsstyrning som inneba¨r att
ventilationsaggregaten styrs via timrar som programmeras med drifttider motsvarande skolans
verksamhetstider. P˚a det sa¨ttet fo¨rbrukas varken fja¨rrva¨rme eller elkraft na¨r ingen verksamhet
p˚ag˚ar i skolan.
Fo¨r att effektivisera belysningens energifo¨rbrukning togs det ha¨nsyn till a˚tga¨rderna dagsljus-
styrning, na¨rvarostyrning och tidsstyrning. Dagsljusstyrning inneba¨r att solljuset utnyttjas fo¨r
att uppra¨tth˚alla en bra ljusstyrka i ett rum, p˚a detta sa¨tt kan belysningen dimmas av na¨r
det a¨r stark solinstr˚alning. Na¨rvarostyrning inneba¨r att belysningen aktiveras med hja¨lp av
ro¨relsesensorer na¨r n˚agon anva¨nder rummet. Med tidsstyrning avses en styrning p˚a belysning
i samtliga rum fo¨rutom toaletterna och fla¨ktrummet (Belysningsbranchen 2013). Fo¨r att mins-
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ka transmissionsfo¨rlusterna a¨r tilla¨ggsisolering av vindsbja¨lklag en mo¨jlig a˚tga¨rd. I dagsla¨get
a¨r vindsbja¨lklagets U-va¨rde 0,195 W/m2K medan ett va¨lisolerat tak har ett U-va¨rde p˚a 0,13
W/m2K (Boverket 2015). Vid en isolering med mineralull kra¨vs 10 cm tilla¨ggsisolering fo¨r att
uppn˚a ett s˚adant U-va¨rde (Appelst˚al, Falk, Gustafsson, Hedlund m. fl. 2017). Tilla¨ggsisolering
av ytterva¨ggar bedo¨ms fo¨r hus byggda mellan a˚ren 1976-1985 som en a˚tga¨rd som ej a¨r aktuell
att vidta och tas da¨rfo¨r inte upp i rapporten. Ett annat sa¨tt att minska transmissionsfo¨rlusterna
a¨r att byta nuvarande 2-glasfo¨nsterna till energifo¨nster. Ett energifo¨nster har ett U-va¨rde p˚a 1,2
W/m2K eller la¨gre enligt Energimyndighetens definition (Dokus 2014). Fo¨r Lundellska skolan
rekommenderas 3-glasfo¨nster med U-va¨rde p˚a 1,1 W/m2K d˚a detta a¨r energieffektiva fo¨nster
som a¨r vanliga p˚a marknaden.
3.2.1 Sammansta¨llning av a˚tga¨rder
Genom att implementera samtliga underso¨kta a˚tga¨rder, som visas i tabell 2, i Simulinkmodel-
lerna erho¨lls den totala energibesparingen vara 784 MWh. Energibesparingen uppdelat i elkraft
och fja¨rrva¨rme fo¨r respektive a˚tga¨rd redovisas i tabell 2.
Tabell 2: Simulerade a˚tga¨rder och dess a˚rliga besparing av elkraft respektive fja¨rrva¨rme.
A˚tga¨rd Elkraftsbesparing [MWh/˚ar] Va¨rmebesparing [MWh/˚ar]
Dagsljusstyrning 105 0
Tidsstyrning belysning 116 0
Na¨rvarostyrning 3 0
Tidkanal komfortkyla 44 0
Tidkanal ventilation 100 244
Takisolering 0 18
Fo¨nsterbyte 0 154
Ur tabell 2 ses att dagsljusstyrning och tidsstyrning av belysning, tidkanal fo¨r komfortkyla
och ventilation samt att byta ut fo¨nstren till energifo¨nster svarar mot de fem energieffektivaste
a˚tga¨rderna. Att vidta dessa fem a˚tga¨rder skulle ista¨llet ge en energibesparing p˚a 764 MWh/˚ar.
I figur 8 visas skolans normal˚arskorrigerade energifo¨rbrukning fo¨r 2016 innan vidtagna a˚tga¨rder.
Vidare ses hur energifo¨rbrukningen skulle se ut efter samtliga respektive de fem mest energi-
besparande a˚tga¨rderna, se figur 8. Genom att implementera de fem mest energieffektiviserande
a˚tga¨rderna skulle skolan ha en total energifo¨rbrukning p˚a 712 MWh eller 86 kWh/m2Atemp.
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Figur 8: Energifo¨rbrukning fo¨r Lundellska skolan.
3.3 Byggnadsintegrerade solceller
Litteraturstudien av alternativ till byggnadsapplicerade solceller p˚a byggnadens tak (Skrealid
och Cristina 2017) visade att det p˚a den europeiska marknaden a˚r 2015 fanns cirka 200 kommer-
siellt tillga¨ngliga byggnadsintegrerade solcellslo¨sningar, 108 av dessa finns listade i SUPSI och
SEAC:s sammansta¨llning BIPV product overview SOLAR FAC¸ADES AND ROOFS i rapporten
BIPV status Report 2015 (Frontini m. fl. 2015). Lo¨sningar finns fo¨r ett urval av taktyper, fa-
sader, fall- samt solskydd. Kostnadsma¨ssigt bo¨rjar byggnadsintegrerade solcellssystem (BIPV)
och byggnadsapplicerade tillsammans med undertak i samma prisklass men BIPV-lo¨sningars
pris kan dra iva¨g om modulerna avviker betydligt fr˚an standardmodeller.
3.4 Solcellsdimensionering
Simuleringar gjordes med solceller placerade p˚a ett, tv˚a respektive tre av byggnadens so¨derriktade
tak, som ses i figur 3. P˚a varje tak installerades 124 m2 moduler som ta¨cker majoriteten av den
anva¨ndbara takytan. Skuggornas p˚averkan kartlades och ja¨mfo¨rs i tabell 3. Ifall tra¨den tas bort
o¨kar specifika produktionen4, med 10 %. Alla scenarier klarar sig under gra¨nsen fo¨r att betala
elcertifikat p˚a egenproducerad elkraft (Stoltz 2017).
Tabell 3: Resultat fr˚an simuleringar i PVsyst (Stoltz 2017)
Placering av solceller Tot. prod. [MWh/˚ar ] Spec. prod. [kWh/kWp] Install. effekt [kWp]
1 tak* 20 974 20,5
2 tak* 39,3 957 41
2 tak** 35,2 860 41
3 tak* 58,4 951 61
3 tak** 52,7 857 61
3 tak*** 54,2 882 61
*utan skuggning **med skuggning ***utan tra¨d p˚a sydsidan
4Antal kWh som erh˚alls per installerad kWp
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3.5 Ekonomi
3.5.1 Elpris och Fja¨rrva¨rmepris
Det genomsnittliga elpriset bera¨knades till 1074 SEK/MWh (Gustafsson och Norde´n 2017).
Skolfastigheter AB har avtal med Vattenfall AB som distribuerar b˚ade elkraft och fja¨rrva¨rme
till skolan. Priset fo¨r fja¨rrva¨rmen ligger p˚a ca 703 SEK/MWh (Appelst˚al, Falk, Gustafsson
och Norde´n 2017).
3.5.2 Totalkostnader
Tabell 4 visar de simulerade resultaten fo¨r solcellsanla¨ggningen. D˚a en matsal skall byggas
strax so¨der om skolan antas tra¨den so¨der om skolan tas bort. Detta ger det mest lo¨nsamma
fo¨rslaget, med bibeh˚allen na¨rmiljo¨, tre tak utan tra¨d p˚a sydsidan. Det kommer generera mest
vinst, minska den inko¨pta elkraften med 15 % samt ha en a˚terbetalningstid som ligger p˚a
samma niv˚a som resterande scenarier da¨r tra¨den a¨r kvar. Att bygga p˚a endast ett tak skulle
ha kortast a˚terbetalningstid, men den ekonomiska vinsten under solcellsanla¨ggningens livsla¨ngd
anses vara relativt l˚ag. Om inte ha¨nsyn beho¨ver tas till att tra¨den i na¨rmiljo¨n skall bevaras
minskar a˚terbetalningstiden med ett a˚r och besparingarna per a˚r o¨kar med 5000 SEK.
Tabell 4: Resultat fr˚an ekonomiska bera¨kningar i MATLAB (Stoltz 2017)
A˚terbetalningstid [˚ar] Besparing per a˚r [SEK] Investering [SEK] Andel**** [%]
Ett tak*** 11.7 21 000 240 000 7
Tv˚a tak* 12.7 38 000 485 000 11
Tv˚a tak** 14.1 34 000 485 000 10
Tre tak* 13.1 55 000 720 000 16
Tre tak** 14.4 50 000 720 000 15
Tre tak*** 14.2 51 000 720 000 15
*utan skuggning **med skuggning ***utan tra¨d p˚a sydsidan ****Egenta¨ckningsgrad - Anva¨nd egen-
producerad elkraft genom totala elanva¨ndningen
Ytligare en parameter som studerades var effekten av att anva¨nda all elkraft inom fastigheten,
alternativt om elkraft kunde anva¨ndas i en annan fo¨rbrukningspunkt a¨gt av samma juridis-
ka person. I fallet Tre tak utan tra¨d p˚a sydsidan hade a˚terbetalningstiden sa¨nkts fr˚an 14.2 a˚r
till 11.5 a˚r. I dagsla¨get skulle det dock inneba¨ra att den elkraften som anva¨nds i en annan
fo¨rbrukningspunkt skulle bli skattepliktig (Solelkommissionen 2017). En ka¨nslighetsanalys p˚a
MATLAB-modellen fo¨r solcellsanla¨ggningen gjordes. Modellen var relativt oka¨nslig fo¨r varia-
tioner i spotpris och elcertifikatpris. De faktorer som p˚averkade resultaten mest var fo¨ra¨ndring
i produktion av elkraft och fo¨ra¨ndring i den totala elanva¨ndningen. Ifall produktionen a¨ndrades
med ±10% p˚averkar b˚ade andelen egenta¨ckningsgrad, a˚terbetalningstiden och den a˚rliga bespa-
ringen relativt linja¨rt. Da¨remot a¨ndrades elanva¨ndningen ±10% p˚averkades a˚terbetalningstiden
och a˚rlig besparing marginellt. (Stoltz 2017).
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Tabell 5: Investeringskostnader fo¨r de energieffektiviserande a˚tga¨rderna (Appelst˚al, Falk,
Gustafsson och Norde´n 2017), inklusive solcellsanla¨ggningen. Med livsla¨ngd avses teknisk me-
dellivsla¨ngd (Willis Towers Watson 2017). Med investeringskostnad menas materialinko¨p, in-
stallation och idrifttagande vilket da¨rfo¨r st˚ar fo¨r en totalkostnad.
A˚tga¨rd Investering [SEK] Livsla¨ngd [˚ar]
Dagsljusstyrning 2163 000 20
Tidsstyrning belysning 402 500 20
Na¨rvarostyrning 417 000 20
Tidkanal ventilation 150 000 20
Tidkanal komfortkyla 120 000 20
Takisolering 207 000 40
Fo¨nsterbyte 1575 000 40
Solcellsanla¨ggning 720 000 25a
a25 a˚r a¨r en solcellsmoduls medelgarantitid. teknisk medellivsla¨ngd a¨r oka¨nd.
Fo¨r att va¨rdera hur bra en a˚tga¨rd a¨r sammanfattas a˚tga¨rdena i ett internra¨ntediagram som
kan ses i figur 9. Internra¨nta a¨r den ra¨nta investeraren f˚ar tillbaka som utdelning varje a˚r
p˚a sitt investerade kapital (Abel m. fl. 2016). Internra¨ntediagrammet sa¨ger allts˚a hur mycket
avkastning varje a˚tga¨rd ger tillbaka fr˚an sitt investerade kapital varje a˚r. Desto sto¨rre va¨rde p˚a
vertikalaxeln grafen har desto sto¨rre a¨r avkastningen och desto ho¨gre va¨rde p˚a horisontalaxeln
grafen har desto sto¨rre a¨r investeringen. Lutningen fo¨r varje a˚tga¨rd sammanfattar allts˚a hur bra
varje a˚tga¨rd a¨r. Desto ho¨gre lutningskoefficient desto ba¨ttre investering.
Figur 9: Internra¨ntediagram fo¨r de energieffektiviserande a˚tga¨rderna fo¨r Lundellska skolan.
4 Diskussion
4.1 Datainsamling
En stor del av uppgifterna till energikartla¨ggningen fick inha¨mtas p˚a egen hand, detta bidrar
med osa¨kerheter och bo¨r da¨rmed hanteras med fo¨rsiktighet. Den egeninsamlade datan a¨r inte ve-
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rifierad, och da¨rmed inte heller validerad, av n˚agon myndighet eller annan legitim organisation.
Den data som erho¨lls fr˚an externa ka¨llor, bl.a. OVK:n, energideklaration och fo¨rbrukningsdata
fr˚an Skolfastigheter AB, anses vara p˚alitliga med grunden att de kommer fr˚an va¨l etablerade
organisationer. A¨ven klimatdata fr˚an SLU anses vara p˚alitlig. A¨ven i de officiellt insamlade
materialet kan inneh˚all fel och brister som bo¨r kontrolleras. Fo¨rbrukningsdata fo¨r elkraften
och fja¨rrva¨rme erho¨lls bara fo¨r tv˚a a˚r, detta inneba¨r att byggnadens faktiska energibehov kan
sa¨kersta¨llas. Med hja¨lp av normal˚arskorrigering kan fja¨rrva¨rmefo¨rbrukningen korrigeras till ett
mer allma¨ngiltigt va¨rde. Fo¨r att se den utfo¨rda normal˚arskorrigeringen, se delrapport 2 (Ap-
pelst˚al, Falk, Gustafsson, Hedlund m. fl. 2017).
4.2 Energieffektivisering
Om samtliga underso¨kta energieffektiviserande a˚tga¨rder genomfo¨rs skulle energifo¨rbrukningen
na¨stan halveras, medan om de tre ba¨sta a˚tga¨rdena genomfo¨rs skulle den minska med ungefa¨r en
tredjedel. Skillnaden i pris fo¨r att genomfo¨ra samtliga a˚tga¨rder a¨r da¨remot betydligt ho¨gre a¨n
de mest effektiva a˚tga¨rderna. D˚a de fem ba¨sta a˚tga¨rderna ur energisynpunkt verksta¨lls skulle
skolan ha en fo¨rbrukning p˚a 86 kWh/m2Atemp, vilket enligt Boverkets definition motsvarar en
energianva¨ndningen fo¨r en nybyggd skola.
Av de underso¨kta effektiviserande a˚tga¨rderna visade sig drifttider vara de a˚tga¨rderna som hade
ba¨st a˚terbetalningstid. Dessa a˚tga¨rder utma¨rkte sig tydligt d˚a de har en internra¨nta strax un-
der 70 % och l˚aga investeringskostnader. Dessa investeringar borde da¨rfo¨r rimligen vara va¨rda
att genomfo¨ra. Fo¨nsterbyten och dagsljusstyrning visade sig ocks˚a ha skaplig internra¨nta men
var betydligt dyrare a˚tga¨rder. Det kan da¨remot tilla¨ggas att alla fo¨nster inte beho¨ver bytas
samtidigt eller att alla rum la¨mpliga fo¨r dagsljusstyrning f˚ar det exakt samtidigt. P˚a detta sa¨tt
g˚ar det att sprida ut investeringarna under en la¨ngre tid. Alternativt endast genomfo¨ra inve-
steringarna vid strategiskt valda delar som exempelvis byta fo¨nstren i so¨derla¨ge eller installera
dagsljusstyrning i ovanligt ljusa rum.
4.3 Validering
Validering av va¨rmemodellen visade att modellen o¨verenssta¨mmer va¨l med verklig fo¨rbruknings-
data och totalt avvek simulering med enbart 6 % fr˚an verkligheten. Undantaget a¨r m˚anaderna
maj och december da¨r skillnaderna var relativt stora. En fo¨rklaring till det kan vara att
fja¨rrva¨rmen egentligen styrs manuellt men modellen har antagit att att det finns ett regler-
systemet som a¨r efterstra¨var en inomhustemperatur p˚a 21 ◦C.
Validering av modellen fo¨r elfo¨rbrukningen skedde genom en ja¨mfo¨relse med fo¨rbrukningsdata
fr˚an a˚r 2016. En avvikelse med 7 % kunde identifieras vilket betyder att modellen kan anses
vara p˚alitlig.
Fo¨r att validera produktionsdata fr˚an PVsyst underso¨ktes de olika specifika produktionerna
och ja¨mfo¨rdes med riktva¨rdet fr˚an Energimyndigheten. Resultatet fo¨r den specifika produktio-
nen hos den rekommenderade anla¨ggningen l˚ag p˚a 882 kWh/ kWp/˚ar och riktva¨rdet p˚a 950
kWh/ kWp/˚ar (Energimyndigheten 2017c). Detta ans˚ags fortfarande vara ett bra resultat ef-
tersom den rekommenderade anla¨ggning l˚ag till stor del i skuggade omr˚aden medan riktva¨rdet
bera¨knades i oskuggade omr˚aden (Stoltz 2017).
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4.4 Elpris
Siffrorna som anva¨ndes var spotpris fr˚an a˚r 2016 och elskatt fr˚an a˚r 2017. D˚a siffrorna kom-
mer fr˚an ett enskilt a˚r och da¨rmed inte a¨r generella finns det en viss osa¨kerhet i elpriset. Ett
spotprisp˚aslag anva¨ndes p˚a 30 SEK/MWh. Det priset a¨r taget ifr˚an gruppmedlemmars privata
elra¨kningar. Elcertifikatpriserna kommer fr˚an a˚r 2016 med elcertifikatskvot ifr˚an a˚r 2017. Priset
p˚a elcertifikat har minskat varje a˚r sedan a˚r 2013 (Energimyndigheten 2017a). Mellan januari
a˚r 2016 och januari a˚r 2017 har certifikatpriserna minskat fr˚an 161,08 SEK/MWh till 91,57
SEK/MWh. Da¨remot kommer elcertifikatskvoten o¨ka fram till a˚r 2019 och da¨refter kommer
en sjunka fram till a˚r 2035 varefter kvoten fo¨rsvinner. Allt detta ger att de framtagna elpriset
a¨r osa¨kert och framfo¨rallt a¨r det mycket sv˚art att ge en prognos o¨ver framtidens elpriser. Da¨rfo¨r
har endast det bera¨knade elpriset anva¨nts utan n˚agon fo¨ra¨ndring o¨ver a˚ren. Bixia menar att
spotpriserna kommer att ligga strax o¨ver dagens niv˚aer om 20 a˚r (Gustafsson och Norde´n 2017).
4.5 Solcellsdimensionering
Anla¨ggningens storlek har dimensionerats fo¨r att maximal effekt ska kunna tas ut utan att
anla¨ggningen blir kvotpliktig och da¨rmed m˚aste betala elcertifikat fo¨r egenproducerad elkraft.
Detta skulle leda till att a˚terbetalningstiden fo¨r anla¨ggningen skulle o¨ka och lo¨nsamheten
da¨rmed minska. En mindre anla¨ggning skulle kunna leda till snabbare a˚terbetalningstid men
den totala vinsten efter a˚terbetalningstiden blir sto¨rre med en sto¨rre anla¨ggning. Det finns
takutrymme fo¨r en sto¨rre solcellsanla¨ggning och eftersom att priserna fo¨r elcertifikat rasat skul-
le det eventuellt vara relevant med en sto¨rre anla¨ggning na¨r det o¨kade kostnaden va¨gs mot
miljo¨nyttan. Ifall en sto¨rre anla¨ggning installeras a¨n rekommenderat i denna rapport skulle sol-
cellerna beho¨ver installeras p˚a tak som inte ligger mot so¨der. De skulle da¨rmed inte ha lika ho¨g
specifik produktion och fo¨rla¨nga a˚terbetalningstiden fo¨r systemet.
5 Slutsats
Projektet har identifierat fem stycken energima¨ssigt effektiva a˚tga¨rder samt dimensionerat en
solcellsanla¨ggning. Dessa a˚tga¨rder skulle inneba¨ra en investering p˚a 5 miljoner kronor och skul-
le tillsammans spara 763 MWh. De 4 a˚tga¨rderna som i sluta¨ndan rekommenderas a¨r driftti-
der fo¨r ventilation, drifttider fo¨r komfortkyla, drifttider fo¨r belysning samt installation av sol-
cellsanla¨ggning. Fo¨r en investeringskostnad p˚a 1,4 miljoner kronor skulle energifo¨rbrukningen
minska med 34 % samt bidra med en egenproduktion av elkraft fr˚an solcellsanla¨ggningen ett
genomsnitts˚ar producera 54,2 MWh/˚ar.
D˚a solcellsanla¨ggning bedo¨mdes vara en aktuell a˚tga¨rd har en utredning visat att en anla¨ggning
p˚a 61 kWp varit det mest lo¨nsamma. Denna anla¨ggning bo¨r byggas ut p˚a alla stora tak med
lutning a˚t so¨der. Fo¨r att n˚a optimal effekt bo¨r skuggande tra¨d i so¨derla¨ge s˚agas ner.
Skulle dessa fyra a˚tga¨rder implementeras skulle den totala a˚terbetalningstiden fo¨r a˚tga¨rdspaketet
landa p˚a 3 a˚r, om fo¨nster och dagsljusstyrning ocks˚a skulle implementeras skulle a˚terbetalnings-
tiden mer a¨n dubbleras. Dessa energibesparande a˚tga¨rder skulle fo¨rutom en minskad ener-
gip˚averkan medfo¨ra att Skolfastigheter AB kan anso¨ka om Green Building Certifikat.
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